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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 431/W0/1/2020

NR SPRAWY 95/2020
Zleceniodawca: Gmina Strzeleczki
Ul Rynek 4, 47-364 Strzeleczki
Przedmiot badan: Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna probki pobranej i

dostarczonej do Laboratorium przez Probkobiorcg Laboratorium,

Miejsce pobrania pribki / prébek: | Sieé wodociggowa

Rodzaj prébki /probek: Woda

Status probki /probek : Zlecenie zewnetrzne
Stan prébki /probek : Dobry

Data pobrania prébld /pribek : 09.06.2020r.

Data dostarczenia préibki /prébek : | 09.06.2020r,

Data rozpoczecia badan: 09.,06.2020r,

Data zakoniczenia badan: 12.06.2020r.

Wynik badania odnosi sfe; do dostarczonej i badanej prabki.,
Cel badania: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami.

Probka pobrana przez: Krzysztof Baren Probkobiorca Laboratorium zgodnie z: A PN.ISO 5667-5:201 7-10,
A PN-EN 1O 19458:2007.

Klientowi przystuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez piseninej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

W przypadku dostarczenie probek przez Zleceniodawee Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
pobieranie i transport prébek,




Sprawozdanie z badar nr 431/Wo/1/2020

1. Wyniki badan bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Tabela 1.1, Wyniki badat prébki wody: SUW- NOWY BUD
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Wynik dla prébki

s Zastosowana norma lub Wartodé
Lp. Badany parametr [jednostkal procedura badaweza " “?gnlggﬁ;})z‘ﬂogci dopuszezalna®
Z Ogolna liczba mikroorganizméw . W Bz nieprawitlowycl
1 w (2242PC po 72h w | ml wody [jik}’ A PN-EN 180 6222:2004 2 [0,8]  ian
3 Z Bakterie grupy coli w 100 ml wody A PN-EN IS0 9308-1:2014- o o
[tk 12 +A1:2017-04
3 7. Bakterie Escherichia coli w 100 ml A PN-EN IS0 9308-1:2014- o 0
wody [itk]? 12 +A1:2017-04
4 | Z Metnoié [NTU] A PN-EN [SO 7027-1:2016 0,16 £0,03 1
. PB-13; wyd. nr 2 3
5 Barwa [mgPYl] 2 dn. 05.10.2015r. <3 A
PB-26; wyd. or 2 z/0 5
6 Zapach[-] 2 dn. 20.06.2016r. akeeptowalny Akceptowalny
7 7 pH w temperaturze pomiaru [/ °C] A PN-EN IS0 10523:2012 6,8-+0,1/18,1 6,5-9,5
7 Przewodno$é elektryczna wiasciwa . 1
8 w temp, 25°C [uSfom] PN-EN 27888:1999 84,5 2500
9 | Z Zelazo [ugFe] A PN-ISO 6332:2001 <40 200
PB-L9/PL; wyd. ar 1
10 Z Glin [mgAlA] z dn. 02.01.20141. w oparein 0,021 0,2
o metode 8326 HACH LANGE
PB-26; wyd. r 2 z/0/ 3)
11 Smak [-] z dun. 20.06.2016r. akceptowalny Akoeptowalny

1 wynik poza zakresem akredytacji

¥ niepewnosé metody badai mikrobiologicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspalezynnik Tozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnoéé uwzglednia skladowych dotyczacych pobierania i transporty probki

Z. - Laboratorium zatwierdzone przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu do badan jekosei wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Decyzja nr 2/HK/2020 z dnia 15.01.2020r,
A metodyka akredytowana (AR 1589)

£ niepewnodé metody badah fizyko-chemicznych okreslono jeko niepewnodé rozszerzong, Wspétezynnik rozszerzenie k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnost uwzglgdnia skladowe dotyczgce pobieranta i transportu probki.

Wartogei wynikdw badan popt

znakiem mnoiej

Dla wynikiw ponizej (<) | powy2ej (>} zakresu metedy niepewnodci sig nie podaje.

n
2)
3)

éci (<) oznaczaja vzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnodel metody.

wastodé dopuszezaloa wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017, w sprawie jakodcl wody preeznaczone) do spoycia przez ludzi (Dz. U, poz.2294)
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