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Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Nowy Bud za I kwartał 2025 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia                
z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości 
wody na podstawie wyników badań uzyskanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krapkowicach w ramach prowadzonego urzędowego nadzoru nad jakością 
wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Gminę 
Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki w wodociągu publicznym NOWY BUD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody        
na zakończenie I kwartału 2025r. spełniała wymagania sanitarne określone                            

w cytowanym powyżej rozporządzeniu i była przydatna do spożycia przez ludzi.
 

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzone były regularnie w I kwartale 
2024r. zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2025 i uzgodnionym                                      
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań 
wody przekazywane były na bieżąco, w terminach określonych w ww rozporządzeniu. 

W miesiącu marcu 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrane zostały próbki wody               
w punktach poboru: SUW Nowy Bud - woda uzdatniona, Strzeleczki – Szkoła Podstawowa,                 
ul. Sienkiewicza 37 i Moszna - Centrum Terapii Nerwic, ul. Zamkowa 1A. Zakres badań 
obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne. W dwóch z trzech pobranych 
próbek wody: Strzeleczki – Szkoła Podstawowa oraz Moszna - Centrum Terapii Nerwic badanie 
wykazało ponadnormatywną ilość glinu i żelaza oraz nieakceptowalną mętność, co narusza 
wymagania określone w załączniku nr 1C tabela 2 „Wymagania organoleptyczne                                      
i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz 2294 ze zm.).
W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne. Przedsiębiorstwo 
wodociągowe podjęło działania naprawcze, których skuteczność potwierdzono badaniami  
jakości wody w dniu 31.03.2025r. Jakość wody spełniała wymagania sanitarne.
W I kwartale 2025 r. nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody                
w strefie zaopatrzenia wodociągu Nowy Bud.
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1Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 393 
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odręcznego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 393 § 4 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.
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